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Till Vattenunders6kning
Klovsjo Allservice Mikrobiologisk
Klovsjovagen 41
845 97 KLOVSJO
Provuppgifter
Journalnr: V72058
Provtagningsdatum: 2017-06-01
Klockan: 11:30
Temp:
Provtagningsplats: Vargens vattenverki
Provet inkom: 2017-06-01
Klockan: 14:30
Temp: 7°C
Provmarkt: Vargens vattenverk
Provtagare: Patrik Nilsson
Analysen pabdrjad: 2017-06-01 15:45
Mikrobiologiska undersokningsresultat *
Metod Resultat
Odlingsbara mikroorganismer / ml 22°C SS EN ISO 6222 75
Langsamvéaxande bakterier / ml SS 0281711
Coliforma bakterier / 100 ml 35°C membran SS 02 81 67/2 <1
E-coli / 100 ml membran SS 02 81 67/2 <1

Presumtiva Clostridium perfringens / 100 ml
Intestinala enterokocker / 100 ml
Mikrosvampar / 100 ml

Mikrobiologiskt utlatande: Tjanligt som dri

ISO 14189:2013
ISO 7899-2, utg 1
SS 02 81 92/1

cksvatten

Bedémt enligt livsmedelsverkets foreskrifter om dricksvatten ( SLV FS 2001:30)
Matosakerhet finns berdknad med konfidensintervall k=2. Kan lamnas ut vid begéran.

* Tecknet < betyder att halten understiger angivet véarde

Utskriftsdatum 2017-06-07

Andreas Richter / Analysansvarig

Kopia tillsant:

Denna rapport far endast &terges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen godként annat.




