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Analysrapport  sidai;1

Kundnummer:   P8105811

Per Ola Persson

Bj6rkgatan  18

82735 Ljusdal

Provnum mer                         L2200749-00
Analyspaket
Utvidgad  kontroll enl  SLVFS2001 :30

Provmarkning                        Vemdalens Kyrkby 53:114

Provet ankom                       20220202-0900
Analyserna pab6rjades     20220202-1100
Ankomsttem peratur          4°C

Provtagningsdatum
Provtagningstemperatur
Tillverkningsdag
Provtagare
Provtagningsplats
Analysrapport klar
Batchnummer

20220201 -0630

Per Ola Persson

20220225-1105

Analys Resultat Enhet Metod/ref

Odlingsbara mikroorganismer 22°C 5 cfu/ml SS-EN  ISO 6222,  utg.  1
Langsamvaxande bakterier 22 cfu/ml SS-EN  ISO 6222,  utg.1,  mod.
Escherichia coli <1 cfu/100ml SS-EN  ISO 9308-1 :2014
Koliforma bakterier <1 cfu/100ml SS 02 81  67,  utg. 2
Aktinomyceter <1 cfu/100ml SS 02 8212,  utg.1
lntestinala enterokocker <1 cfu/100ml SS  EN  ISO 7899-2,  utg.  1
Clostridium perfringens,  presumtiva <1 cfu/100ml SS-EN  ISO  14189:2016
Mikrosvampar 12 cfu/100ml SS 02 81  92,  utg.  1
Kemisk analys Se bilaga

Rapportkommentar:
MIKROBIOLOGISK  BED6MNING:
Tjanligt
Bed6mning enligt SLVFS 2001 :30
Resultaten  in.a.p.  tidskansliga  parametrar ar osakra p.g.a.  att tiden fran  provtagning till analys har 6verskridits

Maria  Liljeqvist

Mikrobiologisk Unders6kare

*Ej ackrediterad metod

Upplysningar om matosakerhet for kvantitativa mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhct,  resultaten relaterar endast till det insanda provet.  Laboratoriet ar ackrediterat
enligt respektive lands ackrediteringsorgan.



Denna rapport ersatter tidigare utfardad rapport med samma nummer.

Analyscertifikat
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Revision                                 :   1

Kund                                       :   Mikrolab stockholm AB

Kontaktperson                    :   Mikrolab   Bed6mningsrapporter
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Offertnummer                         ST2020SE-ALS-MIKO001  (OF191183)

Projekt

Bestallningsnummer

Provtagare

Provtagningspunkt

Ankomstdatum,  prover                    .   2022-02-0216:16

Analys paborjad                                  .   2022-02-03

Utfardad                                                    :   2022-02-21    16:03

Antal  ankomna  prover                      :   1

Antal analyserade prover               :   1

Generell kommentar
Denna rapport ersatter eventuella tidigare rapporter med denna  referens.  Resultaten galler for de inskickade proverna. Alla
sidor i denna rapport har kontrollerats och godkants fore utfardande av rapporten.

Denna rapport far endast aterges i sin  helhet,  om  inte uffardande laboratorium  i f6rvag skriftligen godkant annat.  Resultatet

galler endast materialet sasom det har mottagits,  identifierats och testats.  Laboratoriet tar inget ansvar for information i denna
rapport som  har lamnats av kunden,  eller resultat som kan  ha paverkats av sadan  information.  Betraffande laboratoriets ansvar i
samband med  uppdrag,  se var webbplats www.alsglobal.se

Orderkommentar
Prov ST2202703/001,  metod W-VOCGMS02 -luftbubbla i mottagen provtagningsflaska - resultat kan paverkas.

Vattnet var vid provtagningstillfallet tj.anligt med anmarkning baserat pa resultat fran en eller flera parametrar.
Bed6mnjng enligt SLVFS 2001 :30.
Om ett prov innehaller sediment dekanteras det fore bestamning av flyktiga foreningar.
Version  1  - korrigering av provbeteckning
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Analysresultat

Matris:  DRICKSVATTEN Provbeteckning

Laboratoriets provnummer

Provtagningsdatum / lid

;i_t;;`;u`[TaT..i_.E;;;.;tT...Tff_~T.~._[6.f_

L220074900

ST2202703001

2022-02-01  06:30

iraJaFT-A=yT:
pab6r]ad

SLVFS  2001:30,  bilaga 2

H6g    ..\\    Bedomning

grans  '',

Mg, magnesium

Na, natrium

Al, aluminium

As, arsenik

Cd, kadmium

Cr, krom

Hg, kvicksilver

I.,. __.._~_i .--.. _._--

0.612         i      mg/L ±0.062  (        0.09

0.501          I       mg/L        1±0.0531           0.1

0.00982           mg/L
•-------.-- +---r_-
±o.ooog6     a.ooo2

.__...__v.-.._____-'.____----._i.-______T`-_._
<o.o5        I       ug,L                ----,        o.o5

I

\-------T-------+---------------,--------.----.------

I      0.00627      I       ug/L        !±0.0010d       0.002

--------------.----- + -----,--------- + ----------

0.0275             ug/L o.oo52:        o.ol

..  I  .   ,  _ _  -L_._._  . _._'
I

----       i       0.002

o.ooo22   o.oooo3

------------L------
DV4          I    2022-02-04

___~'__`__J„____-_.-.ch`,.__.
DV4          I    2022-02-04

+_.___I
DV4          I    2022-02-04

--__D`VT
2022-02-04     I   W-SFMS-5!         LE

F:
---i-F2=J;a

DV4

irT=2--'a_2'-_oi
I

-------.-. i -------.-
DV-4           i     2022-02-04

I

D-v:i-2a-22:-O-2_r4
___ __._JL__          _-_ __-.

DV-4          ,     2022-02-04
I

DV4sp

SFMS-5|         LE

W-SFMS-5|         LE

W-AFS-17!          LE

V2

T6oT__T-j=l;;T-
]

----         I       0.1

10        !          Tjanligt

Tjanligt

5lo_`Ti,=iirgi

i       1                  Tjanligt

I

a_._o-5-Tij;-;-lT;;

I          =0.0,          I        I,g,L         i         ----                  0.01

1!

i---.-.-----+-----------+--------+-,----
<0.01         ,      mg/L

--1  --~<6.-;~T.|]-g7[  T---:-I-` --------- ~
0.3

0.0810       ,      mg/L       ;±0.0081

a.640                LJg/L

__  _'-   ' .__'r .,... _.-_

±0.0641         0.01

0.407         I       ug/L        }±0.044

0.23 *                °dH

bens(b)fluoranten

Dens(k)fluoranten

bens(g,h,i)perylen

indeno(1,2,3,cd)pyren

Summa PAH 4

(Dricksvatten)

<0.0040     ,      ug/L

<o.oo2o     ,      ug,L

<0.0030     I       ug/L

I----             0  0020

----            0 0030

----            a 0030

----            0 0060

DV4          I    2022-02-04

2022-02-04

----- + -----------
DV-4           I     2022-02-04

DV4 i-2-o32--6-2=o-4T=-=

bj=-~-i--2-a-£z:;2.+
----L----------+

a-DV4osp

W-SFMS-5
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Dv.4        ,    2022.02-04   I  :.-:;ro:-p5

DV-4                2022-02-04 W-HARDN

____.._'_._    _..`_'.~_.__.__.-r.  .__. _A_L'_, _.

DV-4           |     2022-02-04    i   W-PAHLC

IF02

DV-4           :     2022-02-04    I   W-PAHLC

IF02
_ .... ___ -   'i.-.__'. ' _.-'  `-` ---

DV-4           ;     2022-02-04 W-PAHLC

LE

-.t-.-----.,+.-------.--
5                  Tjanligt

DV4                2022-02-04    :   W-PAHLc  i        PR
I

--      i -----.-.--.-  i,---   F9-2---       i             ---,..- i

DV-4                 2022-02-04     I   W-PAHLC;         PR         I

1F02

10        I          Tjanligt

2o       ,         Tjan,igt

•-.     _.+   ._   -__      .-
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Analysresultat

Matris:  DRICKSVATTEN Provbeteckning

Laboratoriets provnummer

Provtagningsdatum / tid

a:start-ai--T`E-nTFeTT-in-u--T~L-6FT
1[

L2200749-OO

ST2202703001
2022-02-01  06:30_jinyiFTThy=

`\.        pabor]ad

SLVFS 2001:30, bilaga 2

<0.0020     )       L,g/L

nitrit, N02

COD-Mn

0.0020     i              DV-4

=no:;~T--o~T--=g~tiT~~.:T;TOT
----, ) .-.-----
<0.50              mg,L

ammoniakochammonium                 '      <0.020      I

som NH4                                           ,-------------------------------------- +__._.__,___ _  _ _i

nitrat, N03                                                         0.96

---.-------,----..----------, _,.`..i_.`-_ .-.. _.  ,

fluorid                                                                t        <0.20

klorid                                                                        I          0.51

mg/L

mg/L

sulfat, S04                                                         1.60

bromater                                                            <5.0

totalcyanid                                                  I           <5

1

I------- Jr ------
±0.141          O.5o

2022-02-04

i-^._'-_'_-     -
2022-02-04

+r2Z-a-=-
---------.- 11 -----------
DV-4           I     2022-02-04

----       t        0.20        I              DV-4            I     2022-02-04     I   W-ANl-SC

I--6-.-o;`   T;:6-o--`-T ` ----. 5iv~_-; 2022-02-04

R

W-ANl-SC

R

±T6._2.4T`,.,.6:5_o_~_,T`.._~5.vi:;_i....2_o_2_2:6_2;;Tjj_._A_NTs~;

5.0                       DV-4

5-----L--E-vi
TTo3Z_iz:iTTw:6;i:i€

-T-- -+,--L--I ---. I--`. V--I

2022-02-04

1,2rdikloretan                                               I      <0.750             ug/L :i.-I_TJT;';FT-

tetrakloreten                                                          <0.20               ug/L       I        ----       I        0.20       I             DV-4

----- + ---- a
trikloreten                                                                    <0.10        :       LIg/L

I

summa trikloreten och                               <0.150            ug/L

tetrakloreten

kloroform                                                              <0.10              ug/L

bromoform                                                      <0.20

dibromklormetan                                              <0.10

bromdlklormetan                                            <0.10

summa 4 trihalometaner                           <0.250

:--J --.:-1:.+:-:-:
I

<0.20               ug/L

Bekampningsmedel,                                     Ejdet*            ug/L       :       ----

Summa

<0.0050            ug/L

:_0_2::[0_:io:.I:dr:s:o::
2022-02-04    i    W-VOCG

DV-4           :     2022-02-04    I    W-VOCG

2022-02-04

0. 20        i              DV-4

0.0050     I             DV4

I     2022-02-04

2022-02-04

MS02

W-VOCG
MS02

W-VOCG
MS02

W-VOCG
MS02

.`L.A__r_-_L` ,      _ .--- I .-.-,- `-

2o22-02-04    I   WLVs°o:G

0.01      I          Tjanljgt

0.5       I          Tjanligt

4                   Tjanligt

Tjanligt

20       I         Tjan,igt

PR           I       ----        I       1.5       (           Tjanligt

Tjanligt

.__I____.____     _            I

3         I          Tjan'igt
I

--To_-T_____
Tjanligt

\  ---'_ .-.-    _ __.__

.._ .... I _ ._. _ .....-

5o       ,         Tjan,igt

1                    Tjanligt

`~  2~62*2:r2-`i-;i  ;=m-in:-rln|     -Sf ~   T-i   `-I--

"est:clderl                   )               (

2022~02-141   W-OCPECI         PR
I

1D01

TJanl,gt

0. 03               Tjanligt
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Metodsammanfattningar

W-AIF!S-1A

w-NFs-av2

W-HARDNESS*

W-SFMS-5a-DV4osp

W-SFMS-5a-DV4sp

L  ____    ___
W-ANl-SCR

Analys    av    metaller    i    sotvatten med    lcp-AES    enligt    SS-EN    ISO    11885:2009och    US    EPA    Method    200.7:1994.     Provet    ar

surgjort med  1  ml  HN03 (suprapur) per 100  ml fore analys.

Analys    av    kvicksilver    (Hg)    i    naturliga    vatten    med    AFS    enligt    SS-EN    ISO    17852:2008.    Provet    ar    surgjort    med    1  ml    HN03

(suprapur) per 100  ml fore analys.
Beraknad fran  magnesium och  kalcium

Analys    av    metaller    i    ospolat    dricksvatten     (SLVFS    2001:30)    med    lcp-SFMS    enligt    SS-EN    ISO     17294-2:2016och    US    EPA

Method 200.8: 1994.
____TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT_______._-____       ___,     __-.        __________     ,       -.___I    ~._.    --_____      _      _._--_______                 ,______    _      __      ____1____    _        _      .     _     r                    ________I

Analys    av    metaller    i    spolat    dricksvatten     (SLVFS    2ool:3o)    med     lcp-SFMS    enligt    SS-EN     IS-O     i72-54'-2:-2bl6o-ch    -J-S-EFA

Method  200.8: 1994.

W-CNT-PHO

W~CODMN-SPC

W-COL-SPC

W-NH4-SPC

W-OCPECDOI

W-OXY-lc

W-PAHLCF02

W-VOCGMS02

Bestamning    av    bromid.    fluorid,    klorid.    nitrit.    nitrat    saint    sulfat    med    jonkromatografi    enligt    metod    baserad    pa    CSN    EN    ISO

10304-1  och  CSN  EN  16192.

Filtrering av grumliga  prover ingar i  metoden.

Bestamning av total cyanid  med  spektrofotometri enligt metod CSN 75 7415 6;h  CSN  i-i`--lsb  14465=2.-   -

Bestamning av kemisk syreforebrukning,  CODMn enligt metod baserad  pa CSN  EN  ISO 8467

Dekantering av grumliga prover ingar i metoden.
Spektrofotometrisk bestamning av farg eft-er-fiit-raring enligt metod CSN  EN  is6 788-7.

Spektrofotometrisk   bestamning   av   ammonium,   NH4,   med   lag   LOO   enligt   metod   baserad   pa   CSN   EN   ISO    11732,   CSN

13395,  CSN  EN  16192.

Filtrering av grumliga  prover ingar i metoden.

Bestamning   av   klorerade   pesticider   och   andra    halogenerade    amnen    enligt   metod    baserad    pa   CSN    EN    ISO    6468,    US    EPA
8081  och  DIN  38407-3.  Matning  utfors med GC-ECD._                   _                   _-_     _                           --.-----.---------- ` -..-------------- `_       _  ____.  _
Bestamning   av   lost   bromat,    klorat   och    klorit   enligt   metod    baserad    pa   CSN    EN    ISO    15061,    CSN    EN    ISO    103044.

( detektering av FLD oc_h_  PPA 99h berakning av polysykliska aromatiska kolvaten summer fran  uppmatta varden
r  _  _   _I._   I .----------

I Bestamning  av vinylklorid.

utford  med jonkromatografi.  Bestamning av summan  klorat och klorit genom  berakning fran uppmatta varden.

CZ_SOP_D06_03_162 (uS    EPA    550)     Bestamning    av    polysykliska    ar-6r=atiska    kolvaten    genom     vatskekromatografimetod

Matning  utters med  GC-MS enligt metoder US  EPA 624 och  US  EPA 8260.

DV-BED*

)    Konduktivitet
I

)

:    Lukt

I     Nitrit-N

Summering  pesticider*

Turbiditet

Nyckel:

Bedomning

Bestamning     av     konduktivitet     enligt     SS-EN     27888,     utg.      1.     korrigerat     till     25°C.     Tidskanslig     analys.          Ackrediteringsomrade

1 -1000  ms/in.
I Bestamning  av Lukt enljgt f.d.  SLV 90-01-01

i Lukten bestams manuellt vid 20°C av en person och ges omd6men avseende styrka och art.
I Prov b6r inkomma till  laboratoriet sa snart som mojligt efter provtagning da denna parameter ar tidskanslig.

i-86;-taiTn-i-gTiJirnJninkJaJreir35=E-NT56i5i23=T2Ji-3l-ui6.-1-(ais`k-r;TiFaiTST`----------~`--
: Grumliga prover dekanteras alternativt filtreras.

\ Besiamning av pH enligt ss-EN  IS010523:2012,  utg.1.  Tidskanslig analys. Ackrediteringsomrade pH  3-i 1
T§Lin-rrierTng-;-; Eesta-rria-; 65Ra-rf`'p-nihg;-in-;a-e'i T ari6R-s-v-;de~h. EJ -del b-e{y-d6F era-e{e-kt6-rat.-         -

Besfamning av Turbiditet enligt SS  EN lso  7027-1 :2016  utg.  1

LOR =  Den  rapporteringsgrans (LOR) som  anges ar standard for respektive parameter i  metoden.  Rapporteringsgransen  kan  paverkas

vid t ex.  spadning  p g a.  matrisstorningar,  begransad  provmangd eller lag torrsubstanshalt

MU  =  Matosakerhet
* = Asterisk efter resultatet visar pa ej  ackrediterat test,  galler bade egna lab och  underleverantor

Matosakerriet:

Matosakerheten anges som en  utviclgad osakerhct (enligt doflnitionen I -Evaluation of measurement  data- Gulcle to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beraknad mod tackningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivi pa ungefar 95%.
Matosakerhet anges endast for clctekterade amnen mod halter t5ver rapporteringsgransen.

Matosakerhct fran underleverantor anges oftast som en utvidgad osakerhet beraknad mod t5ckningsfaktor 2. For
ytterligare information kontak{a laboratorict.
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Utf6rande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverant6r)).

Utf.

Ana/ys ufft)rd av ALS Scandinavia AB, Aurorum  10  Lulea   Sverige 977 75 Ackrediterad  av.  S\/VEDAC Ackrediteringsnummer:  2030

Ana/ys ufrord av ALS Czech  Republic s.r.o Prag,  Na  Harfe 336/9  Prag   Tjeckien  190 00 Ackrediterad av:  CAI Ackrediteringsnummer:
1163

Ana/ys ufrord av ALS Scandinavia AB,  Rinkebyvagen  19C  Danderyd   Sverige  182 36 Ackrediterad av:  SVVEDAC

Ackrediteringsnummer:  2030


