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Till Vattenunderso6kning
Vargens Vattenférening GA3 Allmén forbrukning
Bengt Linde Od 430 Mikrobiologisk

83498 Brunflo

Provuppgifter

Journalnr:
Provtagningsdatum:

Klockan:

Temp:
Provtagningsplats:
Typ av dricksvatten:

Provet inkom:
Klockan:

Temp:

Provmarkt:
Provtagare:
Analysen pabérjad:

V40040
2024-01-04
11:25

Vargens Pumphus 2
Utgaende

2024-01-04
13:05
6°C

Bengt Linde
2024-01-04, 13:50

Mikrobiologiska undersdkningsresultat *

féréndringar enligt LIVFS 2022:12.

Resultaten géller for provet som det har mottagits. Utlatandet &r endast radgivande.

Metod Resultat
Odlingsbara mikroorganismer / ml 22°C 3 d SS EN ISO 6222:1999 2
Coliforma bakterier / 100 ml SS 02 81 67 utg 2:1996 <1
E-coli / 100 ml SS 02 81 67 utg 2:1996 | <1
Intestinala enterokocker / 100 ml ISO 7899-2:2000 <1

Mikrobiologiskt utlatande: Provet uppfylide de mikrobiologiska kvalitetskrav i LIVSFS 2022:12

Det finns inga grénsvérden for odlingsbara mikroorganismer och langsamvéxande bakterier men man ska bevaka onormala

Bedémt enligt livsmedelsverkets féreskrifter om dricksvatten ( LIVFS 2022:12 ) utan hénsyn till matoséakerhet.
Matosakerhet finns berdknad med konfidensintervall k=2. Kan lamnas ut vid begéaran.

* Tecknet < betyder att halten understiger angivet varde, <1 &r gj pavisad.

Utskriftsdatum 2024-01-08

Andreas Richter / Analysansvarig

Kopia tillsént:

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen godként annat.




